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 BFYG480مدل : 

 شرح خطا کد خطا

E0 
 و برد اصلی )فرمان(  LEDکابل ارتباط 

E1 
شار بالا ، حرارت بیش محافظ یونیت خارجی ) سوئیچ ف

 از حد نرمال و سیم نول (

E2 
 EEPROMارتباط داخلی برد و برنامه ریزی 

E3 
ارتباط برد اصلی و یونیت خارجی ، قطع بودن یا جا به 

 جایی سه فاز

F7 
 سنسور دمای داخلی )پنل(

F8 
خطای ) عملکرد غیر عادی( سنسور اواپراتور یونیت 

 داخلی

F9 
خطای )عملکرد غیر عادی ( سنسور کندانسور یونیت 

 بیرونی
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