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 هزار 36 – 84 – 63سه فاز (   3PHمدل ایستاده )                

 

 عیب یابی شرح خطا کد خطا

38 
در ارتباط بین یونیت داخلی و یونیت اشکال 

 خارجی

 کابل ارتباط را بررسی کنید

 برد یونیت بیرونی را تعویض کنید

 برد یونیت داخلی را تعویض کنید

 برد پنل را تعویض نمایید برد پنل  EEPROMایراد در  36

 Displayایراد در برد  46
 را تعویض نمایید  Displayبرد 

 پنل را تعویض نماییدبرد 

 ROOMخطای سنسور اتاقی  48
 سیم و کانکتور سنسور را بررسی نمایید.

 سنسور را تعویض نمایید

 برد پنل را تعویض نمایید

 coilخطای سنسور لوله  46
 و کانکتور سنسور را بررسی نمایید.سیم 

 سنسور را تعویض نمایید

 برد پنل را تعویض نمایید

ER اشکال در ارتباط بین دیسپلی و برد پنل 

 و کانکتور سنسور را بررسی نمایید.سیم 

 سنسور را تعویض نمایید

 برد پنل را تعویض نمایید
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 هایسنسمدل ایستاده                 

 

 شرح خطا کد خطا

 سنسور دمای خارجی 8

 سنسور دمای کویل خارجی 2

 جریان غیر عادی است سریعا سیستم را خاموش نمایید 6

 EEPROMمشکل از آی سی  8

 خنکی سنسور یا محافظت از گرمای بیش از حد 5

 می باشد   ACخطا از موتور فن  3

 خطای ارتباطی در واحد داخلی 3

 جریان فازهای ورودی غیر عادی 4

 به طور پیش فرض برای تشخیص جریان مد نظر قرار گرفته است  uفاز  9

 به طور پیش فرض برای تشخیص جریان مد نظر قرار گرفته است  Vفاز  86

 از فازهای متوالی است خطا 88

 خطای فاز // توالی فاز 82

 اقدام برای حفاظت بیش از حد کمپرسور 86

 فشار دیسشارژ رو به افزایش است سریعا سیستم را خاموش نمایید 88

 است سریعا سیستم را خاموش نمایید کاهشفشار دیسشارژ رو به  85

 محافظت از اورلود 83

 خطا از سنسور دیسشارژ است 83
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